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KULLANIM KILAVUZU 

Lütfen bu kılavuzu �lerde kullanmak üzere saklayın! 
Teşekkürler! 
Nem alma c�hazlarımızı seçt�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z. Bu kılavuzda, bu c�hazların doğru 

şek�lde kullanımına ve bakımına �l�şk�n detaylar sunulmaktadır. Lütfen b�rkaç dak�kanızı 

ayırarak bu kılavuzu okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.   



1.BAŞLAMADAN ÖNCE

1.1 ÜRÜN AÇIKLAMASI 

Nem alma c�hazı havadak� aşırı nem� g�dermek �ç�n kullanılır. Bağıl nemde ortaya çıkan düşüş, 

b�naları ve �ç�ndek�ler� aşırı nem�n olumsuz etk�ler�nden korur. 

Çevre dostu R290, soğutucu akışkan olarak kullanılır. R290 ozon tabakası (ODP) üzer�nde 

zarar ver�c� b�r etk�ye sah�p değ�ld�r, göz ardı ed�leb�l�r b�r sera etk�s�ne (GWP) sah�pt�r ve 

dünya çapında bulunab�l�r. Ver�ml� enerj� özell�kler� sayes�nde, R290, bu uygulama �ç�n, b�r 

soğutucu akışkan olarak oldukça uygundur. Soğutucu akışkanın yüksek tutuşab�l�rl�k özell�ğ� 

neden�yle özel tedb�rler alınmalıdır. 

1.2 ÜNİTEDEKİ SEMBOLLER VE KULLANMA KILAVUZU 

uyarı 

Bu ün�te tutuşab�l�r b�r soğutucu akışkan kullanır.  

Soğutucu akışkan sızıntı yapar ve yangın veya ısıtma parçasıyla temas ederse, 

zararlı gaz oluşturur ve yangın r�sk� ortaya çıkacaktır. 

Çalıştırmadan önce KULLANIM KILAVUZUNU d�kkatl� b�r şek�lde okuyun. 

Daha fazla b�lg� KULLANIM KILAVUZU, BAKIM KILAVUZU ve benzerler�nde 

bulunab�l�r. 

 

Serv�s personel�, çalıştırmadan önce KULLANIM KILAVUZUNU ve BAKIM 

KILAVUZUNU d�kkatl� b�r şek�lde okumalıdır. 

GÜVENLİK İÇİN DAİMA AŞAĞIDAKİLERE UYULMALIDIR 

 Bu c�hazın mağazalarda, haf�f sanay� �şletmeler�nde ve ç�ftl�klerde uzman ya 

da eğ�t�m almış k�ş�ler, t�car� amaçlı kullanım �ç�n �se kullanıcılar tarafından 

çalıştırılması amaçlanmıştır. 

 Bu c�haz, gözet�m altında oldukları, c�hazın güvenl� b�r şek�lde kullanımına 

da�r tal�mat ver�ld�kler� ve muhtemel tehl�keler� anladıkları takd�rde 8 yaş ve üzer� 

çocuklar tarafından, sınırlı f�z�ksel, duyusal ve z�h�nsel becer�lere sah�p veya deney�m 

ve b�lg� eks�kl�ğ� olan k�ş�ler tarafından kullanılab�l�r. Çocuklar c�haz �le oynamamalıdır. 

Tem�zl�k ve kullanıcı bakımı yet�şk�n gözet�m� altında olmayan çocuklar tarafından 

yapılmamalıdır. 



 Ün�te, bel�rt�len soğutucu akışkan olarak, sadece R-290 (propan) gazı �le kullanım

�ç�n tasarlanmıştır. 

 Soğutucu akışkan döngüsü kapalıdır. Yalnızca n4tel4kl4 b4r tekn4syen bakım 

yapmayı denemel4d4r! 

 Soğutucu akışkanı havaya boşaltmayın. 

 R-290 (propan) tutuşab�l�r ve havadan daha ağırdır. 

 Önce alçak alanlarda toplar ancak fanlar tarafından devr�da�m yapılab�l�r.

 Propan gazı mevcutsa veya bu gazdan şüphelen�l�rse, eğ�t�ms�z personel�n sebeb� 

bulmaya çalışmasına �z�n vermey�n. 

 Ün�tede kullanılan propan gazının kokusu yoktur. 

 Koku olmaması gaz kaçağı olmadığını göstermez. 

 B�r sızıntı tesp�t ed�l�rse, derhal tüm k�ş�ler� mağazadan tahl�ye ed�n, odayı

havalandırın ve b�r propan kaçağı olduğunu b�ld�rmek �ç�n yerel �tfa�ye teşk�latı �le �let�ş�me 

geç�n. 

 Vasıflı serv�s tekn�syen� ulaşana dek ve tekn�syen mağazaya dönmen�n güvenl� 

olduğunu söyleyene dek odaya k�msen�n dönmes�ne �z�n vermey�n. 

 Ün�teler�n �ç�nde veya yakın çevres�nde açık alevler, s�garalar veya d�ğer muhtemel 

tutuşturma kaynakları kullanılmamalıdır. 

 B�leşen parçaları propan �ç�n ve yanmaya neden olmayacak ve kıvılcım

çıkarmayacak b�r şek�lde tasarlanmıştır. B�leşen parçaları yalnızca benzer onarım parçaları 

�le değ�şt�rmel�d�r. 

BU UYARIYA UYMAMAK BİR PATLAMAYA, ÖLÜME, YARALANMAYA VE MAL 

ZARARINA YOL AÇABİLİR. 

 LÜTFEN İLK KULLANIMDAN ÖNCE MAKİNEYİ 24 SAAT BOYUNCA DİK 

KONUMDA TUTUN  

 LÜTFEN KULLANIM ESNASINDA MAKİNEYİ HER ZAMAN DİK TUTUN 



2.ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Güvenl4ğ4n4z b4z4m açımızdan en öneml4 konudur! 

2.1 ÇALIŞTIRMA TEDBİRLERİ 

UYARI- Yangın, elektr4k çarpması veya k4ş4ler4n yaralanma veya malların 

zarar görme riskini azaltmak 4ç4n: 

 Güç besleme kablosu hasar görürse, tehl�key� önlemek �ç�n üret�c�, serv�s acentes� 

veya benzer n�tel�klere sah�p k�ş�ler tarafından değ�şt�r�lmel�d�r. 

 A-ağırlıklı ses basıncı sev�yes� 45 dB değer�n�n altındadır. 

 Bakım sırasında, c�hazın güç kaynağı �le bağlantısı kes�lmel�d�r.

 Ürün tanımlayıcı plakada bel�rt�ld�ğ� g�b�, ün�tey�, da�ma, eş�t voltaj, frekans ve 

derecelend�rmeye sah�p b�r güç kaynağından çalıştırın. 

 Da�ma topraklı b�r güç pr�z� kullanın. 

 Tem�zlerken veya kullanımda değ�lken güç kablosunu çıkarın. 

 Islak ellerle çalıştırmayın. Suyun ün�ten�n üzer�nde dökülmes�n� engelley�n.

 Ün�tey�, yağışa, neme veya d�ğer sıvılara batırmayın veya maruz bırakmayın. 

 Ün�tey� gözet�ms�z b�r şek�lde çalışır halde bırakmayın. Ün�tey� yana yatırmayın 

veya çev�rmey�n. 

 Ün�te çalışırken f�ş� çıkarmayın. 

 F�ş� güç kablosundan çekerek çıkarmayın. 

 H�çb�r şek�lde b�r uzatma kablosu ya da b�r adaptör f�ş kullanmayın.

 Ün�ten�n üzer�ne nesneler koymayın.

 Ün�ten�n üzer�ne çıkmayın ya da oturmayın.

 Hava çıkışına parmaklarınızı veya başka c�s�mler sokmayın. 

 Ün�ten�n hava g�r�ş�ne veya alüm�nyum kanatçıklara dokunmayın. 

 Düştüyse, hasarlıysa veya ürün arızası bel�rt�ler� göster�yorsa, ün�tey� çalıştırmayın. 

 C�hazı k�myasal maddelerle tem�zlemey�n.

 Ün�ten�n yangından, yanıcı veya patlayıcı objelerden uzakta olmasını sağlayın. 

 Ün�ten�n montajı, ulusal kablolama yönetmel�klere uygun olarak yapılmalıdır. 



 Buz çözme �şlem�n� hızlandırmak amacı �le �malatçı tarafından tavs�ye ed�lenler

dışında mekan�k c�hazlar veya yollar kullanmayın. 

 Bu c�haz, sürekl� çalışan kaynakların bulunmadığı b�r odada saklanmalıdır

(örneğ�n: açık alevler, çalışan b�r gazlı c�haz veya çalışan b�r elektr�kl� ısıtıcı). 

 C�haz mekan�k hasarların oluşması önlenecek şek�lde saklanmalıdır. 

 Kullanımdan sonra dah�, b�rleşt�rmey�n veya yakmayın. 

 Soğutucu akışkanların b�r kokuya sah�p olmayab�leceğ�n�n farkında olun.

 Boru tes�satı f�z�ksel hasarlardan korunmalı ve alan 12m²’den daha küçükse,

havalandırması olmayan b�r alana montaj yapılmamalıdır. 

 Ulusal gaz yönetmel�kler�ne uygunluk sağlanmalıdır. 

 Gerekl� havalandırma açıklıklarının engellenmes�n�n önüne geç�n.

 C�haz oda ölçüsünün çalışma �ç�n bel�rt�len oda ölçüsüne karşılık geld�ğ� �y� 

havalandırılan b�r alanda saklanmalıdır. 

UYARI 

Soğutucu akışkan devres� üzer�nde çalışma yapan veya müdahalede bulunan tüm k�ş�ler 

sektörde akred�te b�r değerlend�rme kuruluşu tarafından ver�lm�ş, sektörde b�l�nen 

değerlend�rme şartnameler� uyarınca soğutucu akışkanlarla emn�yetl� b�r şek�lde �şlem 

yapmaya yetk� veren, geçerl� b�r sert�f�kaya sah�p olmalıdır. 

UYARI 

Serv�s �şlemler� ek�pman üret�c�s�n�n tavs�yeler�ne uygun b�ç�mde yapılmalıdır. Başka 

deney�ml� k�ş�ler�n yardımını gerekt�ren bakım ve onarım �şlemler� tutuşab�l�r kl�ma gazlarının 

kullanımı konusunda yetk�n b�r k�ş�n�n gözet�m�nde yapılmalıdır. 

2.2 BAKIM İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

Lütfen, b�r nem alma c�hazına R290 �le bakım yaptığınızda, aşağıdak�ler�n ne zaman 

üstlen�leceğ� �le �lg�l� bu uyarılara uyun. 



2.2.1 Alan kontroller4 

Tutuşab�l�r soğutucu akışkanlar �çeren s�stemlerde çalışmaya başlamadan önce, alev alma 

r�sk�n� en aza �nd�rmek �ç�n güvenl�k kontroller�n�n yapılması gerekl�d�r. Soğutucu akışkan 

s�stem�nde yapılacak onarımlarda, s�stemde çalışmaya başlamadan önce aşağıdak� 

tedb�rler�n alınması gerekl�d�r. 

2.2.2 Çalışma prosedürü
Çalışma yapılırken tutuşab�l�r gaz ve buhar bulunması r�sk�n� en aza �nd�rmek �ç�n çalışmalar 

kontrollü b�r prosedür altında yapılmalıdır. 

2.2.3 Genel çalışma alanı 

Tüm bakım personel� ve bölgede çalışma yapan d�ğer k�ş�lere yapılan �ş�n doğası hakkında 

b�lg� ver�lmes� gerekl�d�r. Kapalı alanlarda çalışma yapmaktan kaçınılması gerek�r. Çalışma 

alanının etrafındak� bölge yetk�s� olmayan k�ş�ler�n g�r�ş�ne kapatılmalıdır. Tutulab�l�r 

malzemen�n kontrol altında tutulmasıyla bölge �ç�ndek� koşulların güvenl� olması 

sağlanmalıdır. 

2.2.4 Soğutucu akışkan mevcud4yet kontrolü 

Tekn�syen�n tutuşma potans�yel� olan b�r atmosferde bulunduğunun farkına varması �ç�n 

çalışmaya başlamadan önce ve çalışma sırasında bölge uygun b�r soğutucu akışkan 

detektörü �le kontrol ed�lmel�d�r. Kullanılan sızıntı tesp�t ek�pmanının tutuşab�l�r soğutucu 

akışkanlar �ç�n kullanıma uygun olduğundan em�n olun, kıvılcım çıkarmamalı, yeterl� düzeyde 

yalıtılmış olmalı ve kend�nden güvenl� olmalıdır. 

2.2.5 Yangın söndürücü bulundurulması

Soğutma ek�pmanı veya �lg�l� herhang� b�r parça üzer�nde herhang� b�r sıcak çalışma 

yapılacaksa, uygun yangın söndürme ek�pmanı el�n�z�n altında olacaktır. Dolum alanı 

yakınlarında kuru k�myev� toz ya da CO2 yangın söndürücü bulundurun. 

2.2.6 Tutuşturma kaynakları bulunmaması
B�r soğutucu akışkan s�stem�nde soğutucu akışkan �çeren veya daha önce �ç�nde soğutucu 

akışkan bulunan herhang� b�r boruda çalışma yapan tüm k�ş�ler yangın veya patlamaya neden 

olab�lecek b�r şek�lde herhang� b�r tutuşturma kaynağını kullanmamalıdır. S�gara �çme g�b� her 

türlü potans�yel tutuşturma kaynakları, çevreye tutuşab�l�r soğutucu akışkan yayılab�lecek 

montaj, onarım, sökme ve bertaraf etme �şlemler� sırasında bölgeden yeter� kadar uzakta 

tutulmalıdır. H�çb�r tutuşma tehl�kes� veya tutuşma r�sk� olmadığından em�n olmak amacıyla, 

çalışmaya başlamadan önce ek�pmanın çevres�ndek� alan araştırılmalıdır. "S�gara İç�lmez" 

�şaretler� asılmalıdır. 

2.2.7 Havalandırmalı alan 

S�steme müdahale etmeden ya da herhang� b�r sıcak �şlem yapmadan önce bölgen�n açık 

alan olduğundan ya da yeterl� düzeyde havalandırma yapıldığından em�n olun. Çalışma 



yapıldığı süre boyunca bel�rl� b�r düzeyde havalandırmaya devam ed�lmes� gerekl�d�r. 

Havalandırma, salınan herhang� b�r kl�ma gazını güvenl� b�r şek�lde dağıtmalı ve terc�hen 

dışarıdan atmosfere atmalıdır. 

2.2.8 Soğutucu akışkan ek4pmanında yapılacak kontroller 

Elektr�kl� b�leşenler�n değ�şt�r�lmes� durumunda, takılacak b�leşenler amacına uygun ve doğru 

tekn�k özell�klere sah�p olmalıdır. Her zaman üret�c�n�n bakım ve serv�s yönergeler� tak�p 

ed�lmel�d�r. Tereddüde düştüğünüz konularda destek almak �ç�n üret�c�n�n tekn�k departmanına 

başvurun. 

Yanıcı kl�ma gazlarının kullanıldığı tes�slerde aşağıdak� kontroller uygulanacaktır: 

– Dolum m�ktarı soğutucu akışkan �çeren parçaların montajının yapıldığı oda ölçüler�ne göre 

bel�rlen�r; 

– Havalandırma mak�neler� ve çıkışları yeterl� düzeyde çalışıyor olmalı ve bunları engelleyen 

herhang� b�r şey bulunmamalıdır; 

– Dolaylı b�r kl�ma gazı devres� kullanılıyorsa, �k�nc�l devrede kl�ma gazı bulunup bulunmadığı

kontrol ed�lmel�d�r; 

– Ek�pman gözle görülür ve okunab�l�r b�r şek�lde �şaretlenmel�d�r. Okunamayan uyarılar ve 

�şaretler düzelt�lmel�d�r; 

- kl�ma gazı boruları veya b�leşenler�, b�leşenler�n korozyona dayanıklı malzemelerden �mal 

ed�ld�ğ� veya korozyona karşı uygun b�r şek�lde korundukları durumlar har�c�nde, kl�ma gazı 

�çeren b�leşenlerde korozyon oluşmasına neden olab�lecek herhang� b�r maddeye maruz 

kalmayacak şek�lde monte ed�lmel�d�r. 

2.2.9 Elektr4kl4 c4hazlarda yapılacak kontroller 

Elektr�kl� b�leşenlerde yapılacak onarım ve bakım �şlemler�nde, başlangıçta güvenl�k kontroller� 

ve b�leşen �nceleme prosedürler� kullanılmalıdır. Güvenl�ğ� tehl�keye atab�lecek b�r arıza varsa, 

tatm�n ed�c� b�r şek�lde ele alınana kadar devreye h�çb�r elektr�k beslemes� bağlanmayacaktır. 

Arızanın hemen g�der�lememes�, ancak ün�ten�n çalışmaya devam etmes� gereken 

durumlarda, yeterl� ölçüde güvenl� geç�c� b�r çözüm kullanılab�l�r. İlg�l� tüm tarafların 

b�lg�lend�r�lmes� amacıyla bu durum ek�pmanın sah�b�ne b�ld�r�lmel�d�r. 

Başlangıçtak� güvenl�k kontroller� aşağıdak�ler� �çermel�d�r: 

-bu kondansatörler deşarj olmuş olmalıdır: Kıvılcım oluşma olasılığından kaçınmak �ç�n bu 

�şlem güvenl� b�r yöntemle yapılmalıdır; 

-s�stem�n dolumu, gaz toplaması veya havasının alınması sırasında canlı elektr�kl� b�leşenler

ve kablo tes�satları olmamalıdır; 

-sürekl� toprak bağlantısı bulunmalıdır. 



3. ÖZELLİKLER
 Gen�ş Kapas�te

 Taşınab�l�r ve Kolaylıkla Saklanab�l�r

 C�hazın çalışmasıyla �lg�l� temel b�leşenler� koruyan Yerleş�k Otomat�k Buz Çözme S�stem�

 Ayarlanab�l�r nem sev�yes� 

 Zaman Ayarlı Kullanım 

 Sess�z Çalışma

 Enerj� tasarruflu tasarım 

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No. OL90-B906E 

Nem Alma Kapas�tes� 50L/Gün(27℃, %60 Bağıl Nem)

90L/Gün(30℃, %80 Bağıl Nem)

Anma Ger�l�m� AC220~240V 

Anma Frekansı 50Hz 

Nom�nal G�r�ş Gücü 1080W(27℃, %60 Bağıl Nem) 

Nom�nal G�r�ş Akımı 4,8A(27℃, %60 Bağıl Nem) 

Maks. Nom�nal G�r�ş Gücü 1260W(30℃, %80 Bağıl Nem) 

Maks. Nom�nal G�r�ş Akımı 5,6A(30℃, %80 Bağıl Nem) 

Ses Basıncı Sev�yes� ≤55dB(A) 

Soğutucu Akışkan Dolumu R290 230g 

Net Ağırlık 52kg 

Maks�mum g�r�ş/çıkış tarafı çalışma 

basıncı 

0.7 MPa/3.2 MPa 

Yüksek/düşük basınç tarafında �z�n ver�len 

maks�mum basınç 

3,2 MPa 

Isı eşanjörü �z�n ver�len maks�mum basınç 3,2 MPa 



(2) Ün�tey� suyun �ç�ne koymayın veya su kaynaklarının yakınında çalıştırmayın.

(3) Ün�tey� ısı üreten ek�pmanların veya yanıcı ve tehl�kel� ürünler�n yakınına koymayın

(4) Parmaklarınızı ve nesneler� hava g�r�şler�nden ve çıkışlarından uzak tutun.

(5) Ün�ten�n üzer�ne ayaklarınızla basmayın.

(6) Mak�ne üzer�ndek� panjurlu bölmeler�n üzer�n� kapatmayın. Aks� takd�rde mak�ne aşırı

ısınacaktır.

(7) Tahl�ye borusunun montajını ucu aşağı bakacak şek�lde yaparak yoğuşma suyunun borudan

dışarı akmasını sağlayın. 

(8) Elektr�k kablosunun hasar görmes� hal�nde, değ�şt�rme veya onarım �şlemler� �ç�n lütfen yetk�l� b�r

elektr�kç� �le �let�ş�me geç�n. 

4. ÜRÜN ÇİZİMLERİ
Ön

Kontrol paneli 

Hava 

Drenaj çıkışı 

Hava çıkışı 

Dahili Kol 

Universal ayak 

İtme Kolu 

3. UYARILAR
Nem alma c�hazını kullanırken lütfen aşağıdak� güvenl�k tal�matlarına uyun: 

(1) Ün�tey� tem�zlerken veya saklarken güç beslemes�n� çıkarın.



Arka 

5. TAHLİYE
 Mak�ney� çalıştırmadan önce, ürünle b�rl�kte tem�n ed�len tahl�ye borusunu mak�ne

üzer�ndek� tahl�ye başlığına takın ve boruyu �sted�ğ�n�z alana çev�r�n.

Güç kablosu 

Radyatör 

Izgarası 



 UYARI: Tahl�ye hortumunun engellenmes�ne/tıkanmasına �z�n vermey�n. Tahl�ye

borusunun ucu çıkış del�ğ�nden yukarıda olmamalıdır. Tahl�ye borusunun ucunun çıkış 

del�ğ�nden yukarıda olması hal�nde su doğru şek�lde tahl�ye ed�lemez ve ün�ten�n

b�leşenler� zarar göreb�l�r.

6. MAKİNENİN AYARLARI VE KULLANIMI

6.1 Düğmeler4n İşlevler4 

(1) 

Mak�nede enerj� varken ve ekranın ışığı yanarken bu düğmeye basıldığında mak�ne sürekl� moda 

geçer, ekranda ortamın nem sev�yes� göster�l�r ve fan 3 san�ye çalıştıktan sonra kompresör 

devreye g�rer. Bu düğmeye yen�den basıldığında kompresör durur, ekranda ortamın nem sev�yes� 

göster�l�r, mak�ne bekleme moduna geçer, fan b�r dak�ka daha çalışır ve durur.  

(2) 

Mak�nede enerj� varken, düğme ışığı yanmadan önce bu düğmeye basın, mak�ney� çalıştırma zamanını 

ayarlamak �ç�n “MINUS” ve “ADD” düğmeler�ne basın; ger� sayım sona erd�ğ�nde fan ve kompresör 

çalışmaya başlar. 

Mak�ne çalışırken, düğme ışığı yanmadan önce bu düğmeye basın, mak�ney� durdurma zamanını 

ayarlamak �ç�n “MINUS” ve “ADD” düğmeler�ne basın; ger� sayım sona erd�ğ�nde fan ve kompresör durur. 

Bu düğmeye 3 san�ye boyunca basılı tutulduğunda mevcut sıcaklık değer� göster�l�r ve 10 san�ye sonra 

yen�den mevcut nem değer� göster�l�r. Bu düğmeye uzun basıldığında sıcaklık değer� göster�l�r. 



(3) 

Normal modda bu düğmeye basıldığında nem sev�yes� artar. Düğmeye her basıldığında nem 

sev�yes� %5 (Bağıl Nem) oranında artar ve b�r z�l ses� gel�r. Düğmeye 1 san�ye boyunca basılı 

tutulduğunda nem sev�yes� sürekl� olarak artar. “TIMER” düğmes�ne basıldıktan sonra zamanı 

ayarlamak �ç�n de bu düğmeye basılır. 

(4) 

Normal modda bu düğmeye basıldığında nem sev�yes� azalır. Düğmeye her basıldığında 

nem sev�yes� %5 (Bağıl Nem) oranında azalır ve b�r z�l ses� gel�r. Düğmeye 1 san�ye boyunca 

basılı tutulduğunda nem sev�yes� sürekl� olarak azalır. “TIMER” düğmes�ne basıldıktan sonra 

zamanı ayarlamak �ç�n de bu düğmeye basılır.  

Not:  

1) Varsayılan nem sev�yes� %50’d�r (Bağıl Nem) ve aşağıdak� şek�lde artırılıp azaltılab�l�r:

%20-%25-%30-%35-%40-%45-%50-%55-%60-%65-%70-%75-%80-%85-%90 

2) Ortamın nem sev�yes� ve mak�nede ayarlanan nem sev�yes�, kompresör ve fanın durumunu

aşağıdak� şek�lde bel�rler: 

Ortamın nem sev�yes� ≥ mak�nede ayarlanan nem sev�yes�+%3, kompresör ve fan çalışmaya 

başlar. 

Ortamın nem sev�yes� < mak�nede ayarlanan nem sev�yes�+%3, kompresör ve fan durur. 

Sürekl� çalışma modunda CONT düğmes�ne basın, normal nem alma moduna geç�n ve nem 

sev�yes�n� manuel olarak ayarlayın. 

(5) 

Sürekl� çalışma modu---(ekranda mevcut nem sev�yes� göster�l�r) mak�ne çalışmaya devam 

eder, sürekl� çalışma modu ışığı yanar, nem sev�yes� ayarı yapılamaz, zaman ayarı yapılab�l�r. 

Normal moda geçmek �ç�n sürekl� çalışma moduna basın, sürekl� çalışma modu ışığı söner, 

nem sev�yes� ayarı kullanılab�l�r.  

6.2  Bellek İşlev4 

S�stemde otomat�k bellek mevcuttur. Tüm mod ayarları tamamlandığında, ün�te çalışırken an� b�r 

elektr�k kes�nt�s� olması veya güç g�r�ş�n�n çıkması hal�nde, ün�te yen�den çalıştığında s�stem 



mevcut durumu koruyab�l�r ve otomat�k olarak elektr�k kes�nt�s�nden öncek� çalışma moduna 

g�reb�l�r. 

6.3  Buz Çözme İşlev4 

1) Ortam sıcaklığı < 5℃, veya ortam sıcaklığı >38℃, kompresör ve fan durur.

2) Buz çözme gereks�n�mler�: Kompresör 30 dak�kadır çalışıyor olmalı, sıcaklık sensörünün

algıladığı sıcaklık ≤-1℃ olmalıdır (en az 10 san�ye boyunca). Bu durumda buz çözme �şlem� 

başlar, fan ve kompresör çalışmaya devam eder, buz çözme ışığı yanar; boru sıcaklığı 8℃’ye 

ulaştığında veya 5 dak�kalık buz çözme �şlem�nden sonra �şlem durdurulur. 

Not: Buz çözme 4şlem4 esnasında, işlem tamamlanana kadar lamba yanmaz. 

7. HATA

(1) “E1”: Sıcaklık sensöründe b�r arıza olursa “E1” göster�lecekt�r. S�stem, 30 dak�ka nem

alma ve 15 dak�ka buz çözme döngüsüyle çalışır. Arızalı sıcaklık sensörü yen�s�yle

değ�şt�r�lmel�d�r.

(2) “E2”: Nem sensöründe b�r arıza olursa “E2” göster�lecekt�r. Nem sev�yes� ayar düğmes�

çalışmaz. S�stem, 30 dak�ka nem alma ve 15 dak�ka buz çözme döngüsüyle çalışır. Arızalı

nem sensörü yen�s�yle değ�şt�r�lmel�d�r.

Nem alma c4hazı aşağıdak4 durumlarda çalışmaz: 

1) Ortam sıcaklığı 4℃’n�n altında olduğunda.

2) Ortam sıcaklığı 38℃ veya üzer�nde olduğunda.

3) Ortamın nem sev�yes� %20’n�n altında olduğunda.



8.3 F�ltre eleğ�n� ün�teden çıkarın. 

8.4 Tem�z b�r bezle, f�ltre eleğ�n�n yüzey�nde bulunan tozları tem�zley�n. F�ltre çok k�rl�yse musluk 

suyuyla yıkayın. F�ltrey� hava g�r�ş parmaklığına takmadan önce tamamen kurutun. F�ltren�n 

tem�zlenmes� mak�nen�n kapas�tes�n� artırır.  

8. BAKIM

8.1 Mak�ney� yumuşak ve ıslak b�r bez �le tem�zley�n. 

8.2  F�ltreye ulaşmak �ç�n, ön panelde bulunan panjuru çıkarın. 



9. MAKİNENİN SAKLANMASI

Ün�tey� uzun b�r süre boyunca kullanmayacaksanız lütfen aşağıdak� adımlar doğrultusunda

saklayın:

(1) F�ltre eleğ�n� tem�zley�n.

(2) ATTENTION: Mak�nen�n �ç�ndek� evaporatör, b�leşen hasarını ve küfler� engellemek �ç�n ün�tey�

paketlemeden önce kurutulmalıdır. Ün�tey� f�şten çıkarın ve kurutmak �ç�n, günlerce kuru, açık b�r 

alana yerleşt�r�n. Ün�tey� kurutmanın başka b�r yolu, fanı evaporatörü b�rkaç saat boyunca 

kurutmaya zorlamak �ç�n, nem noktasını, ortam nem�nden %2 daha yükseğe ayarlamaktır. 

(3) Güç kablosunu toplayın, sarın ve ün�ten�n arkasında bulunan güç kablosu ceb�ne asın.

(4) Mak�ney� tem�z ve kuru b�r ortamda saklayın. 



10. SORUN GİDERME
Lütfen satış sonrası destek b�r�m�yle aşağıdak� koşulları doğrulayın. 

sorun neden çözüm 

Mak�ne çalışmıyor 

Ün�ten�n f�ş� pr�ze takılı değ�ld�r 
Ün�ten�n f�ş�n� pr�ze takın 

Oda sıcaklığı 5 derecen�n altında 

veya 38 derecen�n üzer�nded�r. 

Mak�ney� korumak �ç�n, 

yalnızca 5 �la 38 derece 

aralığındak� ortam 

sıcaklıklarında kullanın. 

4) Ortamın nem sev�yes� %20’n�n 

altındadır. 

Ün�te yalnızca ortamın nem 

sev�yes� %20’n�n üzer�nde 

olduğunda çalışmaya başlar. 

Mak�ne çalışıyor ancak nem 

alma �şlev�n� yer�ne 

get�rm�yor 

Nem sev�yes� ayar noktası, ortamın 

nem sev�yes�nden %2 büyüktür. 

Nem sev�yes�n� daha düşük 

b�r ayar noktasına get�r�n 

veya nem sev�yes�nden 

memnunsanız mak�ney� 

kapatın. 

Düşük nem alma kapas�tes� 

F�ltre eleğ�nde sıkışma 

F�ltre eleğ�n� kılavuzdak� 

tal�matlar doğrultusunda 

tem�zley�n 

Hava g�r�ş ve/veya hava çıkış 

panjurlarında sıkışma. 

Hava g�r�ş ve/veya hava çıkış 

panjurlarındak� engeller� 

ortadan kaldırın. 

Hava g�r�ş� yok 
F�ltre eleğ�nde veya hava g�r�ş 

panjurunda sıkışma. 

F�ltrey� tal�matlar 

doğrultusunda tem�zley�n 

veya panjurdak� engeller� 

ortadan kaldırın 

Gürültülü Çalışma 

Mak�ne eğ�ml� b�r yüzey üzer�nded�r 
Mak�ney� düz b�r zem�n 

üzer�ne alın 

F�ltre eleğ�nde sıkışma. 
F�ltre eleğ�n� tal�matlar 

doğrultusunda tem�zley�n 



GARANTİ

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır .  
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ 

İTHALATÇI FİRMA:

 

İMALATÇI FİRMA:
Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd.
Add: No.17, Tangmei Road, Hangzhou Yuhang Economic 
Development Zone, Yuhang District, Zhejiang Province, China
Phone: +86-0571-85825712 Fax: +86-0571-88153341

CİHAZIN ÖMRÜ 

Nem Alma Cihazlarıyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü 10 (on) yıldır.  

 

 İmalatçı ve İthalatçı firmalar bu süre içerisinde cihazların 
bakımını ve onarımını yapma, yedek parçalarını sağlamak
zorundadır. 

 
 

OAC İKLİMLENDİRME A.Ş.
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. 
No:71/A Kağıthane-İstanbul-Türkiye
T+90 212 297 2222 F+90 212 297 9702
info@oac.com.tr  oac.com.tr



ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA 
İLİŞKİN BİLGİLER

* Kullanılacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji
verimliliğini artıracaktır.
* Nem alma cihazının çalışması için gerekli voltaj değerlerinin
düzenli olması elektrik tüketimini azaltır.
* Nem alma cihazının teknik özelliklerinde belirtilen uygun
kablo kesiti kullanılması cihazın enerji tüketimini azaltacaktır
* Nem alma cihazının düzenli bakımlarının yapılması enerji
tüketimini azaltacak ve ürünün kullanım ömrünü uzatacaktır.

SERVİS BİLGİSİ: Servis ihtiyacınız için lütfen 

      aşağıdaki adresten firmamıza ulaşınız

 TEKNİK SERVİS MERKEZİ 

OAC İKLİMLENDİRME A.Ş.
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A 
Kağıthane-İstanbul-Türkiye
T+90 212 297 2222 F+90 212 297 9702
servis@oac.com.tr  oac.com.tr



(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve
diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya
yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı
taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak,
bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine getirilir.
j) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis
istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla;
malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami
tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir
nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından
tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici
hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu
talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından
piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde
sorumlu tutulmaz.

 TÜKETİCİ HAKLARI
(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;



FİRMA ADI ADRES İLÇE İL YETKİLİ TELEFON GSM

1 TOROS KLİMA Toros Mah. 73 Sk. Barış Ap. Altı No:18/C Merkez ADANA Evren Özkutlu 0322 233 00 04 0533 489 03 90

2 ÖZEL MEKANİK Döşeme mah.ahmet cevdet yağ bulvarı 60097 sokak çiğdem apt. zemin kat Seyhan ADANA Özkan Özel 0322 435 75 80 0533 659 68 68

3 KESKİN KLİMA GÜZELYALI MH.81185 SK. HAZAR APT.B BLOK 10/A Çukurova ADANA ORHAN KESKİN 0322 234 33 61 0532 426 49 08

4 ERKE ISITMA SOĞUTMA YEŞİLYURT MH.70647 SK. SÜLEYMAN SEZENBAY AP. NO:8/B Seyhan ADANA MUSTAFA BOLAT 0322 234 52 94 0542 345 66 36

5 ELKA SOĞUTMA CUMHURİYET MAH 112 SOK ÇAĞLAYAN APT NO:21 ZEMİN KAT CEYHAN ADANA HALİL KAYA 0541 773 94 95 0541 773 94 95

6 EREN KLİMA TUFANPAŞA MAH ÜSTÜN SOK A BLOK NO:92 KOZAN ADANA MEHMET EREN 0322 515 47 00 0554 715 81 17

7 SUAT KAYAALP DAY.TÜK.MALLARI PAPUÇÇULAR MAH.ADNAN MENDERES CAD.NO:24 Merkez ADAPAZARI Suat Kayaalp 0264 282 11 46 0533 255 47 08

8 MAVİ TEKNİK Atatürk mah.atatürk cad.no:104 kahta ADIYAMAN HACI yusuf Duran 0416 726 04 61 0533 631 04 61

9 AYDIN KLİMA TURGUT REİS MAH.FEVZİ ÇAKMAK CD. N:85/A Merkez ADIYAMAN Aydın Kurt 0416 213 34 84 0532 493 87 49

10 YAĞIZ KLİMA KAYALIK MAH ZEY CAD NO:137 MERKEZ ADIYAMAN GÖKÇE GÜRBÜZ 0507 817 95 00

11 YILMAZ SOĞUTMA YENİ MAH.NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD NO:17/A Emirdağ AFYON EMRAH YILMAZ 0272 441 29 20 0542 740 68 39

12 ARSLAN TEKNİK MARULCU MAH AÇIKGÖZOĞLU SOK NO:14/B  Merkez AFYON SEYDİ ARSLAN 0272 212 66 77 0543 243 02 00

13 GÜLER ELEKTRİK 29 EKİM CAD. NO:10 MERKEZ AĞRI Levent Budak 0472 215 99 36 0555 967 33 32

14 ARDA TEKNİK Şeyh Hamit Mah. Atatürk Bulvarı no:3 MERKEZ AKSARAY Tahsin Çavdar 0382 214 12 42 0542 212 14 28

15 VEDAT SOĞUTMA Pirinçci Cad.İstanbullu Ap.No:56 Merkez AMASYA Vedat Sarıkoca 0358 218 42 46 0533 775 62 11

16 KAYA TEKNİK HUZUR MH. 45. SK. NO:5/11 Öveçler ANKARA Engin Kaya 0312 481 99 88 0532 261 33 10

17 BERAV KLİMA Yeni Etlik Cad. 158/11 Etlik ANKARA Bünyamin Büber 0312 321 66 01
0541 415 10 11   
0533 415 10 10

18 DEMİR ELEKTRİK Erzurum Mah.Dumlupınar Cad. No:22/A Çankaya ANKARA Tarık Tokdemir 0312 362 79 09 0542 278 42 72

19 KITA SOĞUTMA LTD.ŞTİ ŞAFAKTEPE MAHALLESİ 119. SOKAK NO:5/A MAMAK ANKARA RAMAZAN BEKDEMİR 0312 367 53 00 0531 373 81 13

20 ERGÜN ISITMA SOĞUTMA HİLAL MAH TURAN GÜNEŞ BULVARI 677. CAD  NO:20/9 Çankaya ANKARA SELİM ERGÜN 0541 811 21 00

21 AKÇA SOĞUTMA Yunus Emre Cad.Saray Mah. MEHMET ÇAVUŞ SOK. NO:1/A Alanya ANTALYA Sevban Bey 0242 511 00 89 0535 319 98 85

22 DOĞUŞ KLİMA Saray Mah. Sugözü Cad.Demka Ap.Altı No:45 Alanya ANTALYA Mustafa Coşkun 0242 522 57 87 0533 519 50 55

23 ÜNAL TEKNİK ÖZGÜRLÜK MH. 2660 SK. AĞCA AP. 1/1 Merkez ANTALYA Bekir Onur Ünal 0242 244 09 11 0532 580 46 75

24 ÇETİN SOĞUTMA A.HİSAR MAH. GÜLLÜK CD NO:35/A Manavgat ANTALYA Memiş Çetin 0242 742 18 16 0532 243 64 68

25 TUEM TEKNİK Gökyazı Mah. İlkokul 6. Sk. No:9/A Demre ANTALYA emin taş 0242 871 65 55 0555 964 83 55

26 BİLAL TEKNİK İSTİKLAL MAH.TERMİNAL SOKAK NO:13/A Gazipaşa ANTALYA BİLAL AKAY 0242 572 44 58 0555 763 00 32

27 HASKAR KLİMA GÜVENLİK MAH.MİMAR SİNAN CAD ATAHAN APT NO:8/a Merkez ANTALYA HASAN KARAKAYA 0535 330 21 71

28 SEÇKİN SOĞUTMA AYANOĞLU MAH.1817 SOKAK NO:4 Kepez ANTALYA SEÇKİN SARICA 0242 417 64 54 0532 053 97 32

29 A KLİMA YENİ MAH. ALİ İZZET BEGOVİÇ CAD AKSOY APT NO:71/A Kepez ANTALYA ALİ KUYUMLU 0242 344 64 45 0532 681 82 80

30 ATA TEKNİK KİLMA VE UYDU SİST ORTA MAH.ÇOPUROĞLU CAD. NO.37/2 Serik ANTALYA AHMET ZİHNİ ERKAYA 0242 712 55 56 0532 176 66 95

31 ÖZDOĞRU TEKNİK DUTLUBAHÇE MAH. 767 SK. NO:15/A Muratpaşa ANTALYA EMRAH ÖZDOĞRU 0242 248 07 02 0535 815 77 27

32 ANTTEK ISITMA SOĞUTMA arslanbucak mah. CUMHURİYET BULVARI NO:108/B KEMER ANTALYA ÇETİN ERDOĞAN   0242 814 74 97 0532 796 10 32

33 YEŞİLOVA İKLİMLENDİRME ALTINDAG MAH. 100. YIL BLV. ÇAGLAR APT NO: 49 A KEPEZ ANTALYA SÜLEYMAN YEŞİLOVA 0242 237 37 47 0536 395 12 36

34 SCR ELEKTROSTATİK FİLTRE ETİLER MH EVLİYA ÇELEBİ CD N:23 İÇ KAPI:106 Muratpaşa ANTALYA SEDA GÜLTÜRK 0242 745 09 50

35 SY TEKNİK İKLİMLENDİRME KONUKSEVER MAH 819 SOK RUKİYE GÜN APT SİT NO:58/A Muratpaşa ANTALYA SERDAR YILDIRIM 0532 120 19 98

36 ÇORUH YAPI KARŞIYAKA MAH 50.YIL CAD NO:8/15 Kumluca ANTALYA HALİL ÇORUH 0242 889 03 34 0533 693 07 61

37 OCAK KLİMA KONUKSEVER MAH 793 SOK ELVERDİ APT NO:3/A Muratpaşa ANTALYA ÖMER OCAK 0535 814 40 49

38 GEZER TEKNİK BAHÇELİEVLER MH ÇETİN EMEÇ CD N:15/A Manavgat ANTALYA HASAB ALP 0242 746 34 64 0506 507 66 44

39 ÖZTAŞ ISITMA VE SOĞUTMA YURTTAŞ SARAÇ CAD NO:12 HALİTPAŞA CAMİ YANI Merkez ARTVİN ALİ ÖZDEMİR 0466 212 73 70 0532 235 93 47

40 GÜNGÖR SOĞUTMA Cumhuriyet Mah. M.Paşa Cad. No:57 Merkez AYDIN Nusret Güngör 0256 225 62 62 0530 519 19 26

41 ADA TEKNİK Turgut Özal Bulvarı Akyol Ap. No:9/B Kuşadası AYDIN Kadir Düzen 0256 612 45 25 0533 433 38 97

42 KARAKAŞ ISITMA SOĞUTMA SİST CUMHURİYET MAH. İNÖNÜ BULV. NO:168/A Didim AYDIN HÜSEYİN KARAKAŞ 0256 811 50 01 0543 255 48 84

43 TESTAŞ  ISITMA GÜZEL HİSAR MAH. KIBRIS CAD. NO:87/C  EFELER AYDIN TUNCAY TOSUN 0256 214 87 70 0552 768 84 28

44 AYAZ KLİMA TURAN MAH FEVZİ ÇAKMAK CAD NO:9/B NAZİLLİ AYDIN ALİ GÜMÜŞ 0256 312 48 49 0541 515 28 70

45 EGE TEKNİK ISITMA KONAK MAH AYDIN CAD NO:61/ G1 SÖKE AYDIN İLHAN AYVAZ 0256 518 41 51 0532 580 49 89

46 ELTEM TEKNİK HAMİDİYE MAH 524 SOK NO:5/C EDREMİT BALIKESİR HÜSEYİN ÖRGE 0266 374 25 25 0532 793 85 84

47 EMYIL TEKNİK Kayabey Mah.Laleli Sk. No:3/A Merkez BALIKESİR Yılmaz Yeşil 0266 239 39 68 0542 204 94 70

48 BATI TEKNİK AKINCILAR MAH. KEPSUT CAD.NO:17/C Karesi BALIKESİR BÜLENT İMREN 0266 249 19 44 0533 259 29 40

49 AYDIN SOĞUTMA CENNETAYAĞI MAH. IŞIK YOLU CAD. NO: 13 A ÇEVRE YOLU ÜZERİ EDREMİT BALIKESİR AYDIN ASLANTAŞ 0266 374 44 04 0555 306 11 11

50 MNK ISITMA KOCACAMİ MH KASAPLAR CD 17/D BURHANİYE BALIKESİR MUSTAFA KAHYA 0545 533 39 47

51 MİRAY TEKNİK 17 EYLÜL MAH 1NOLU İMAR YOLU SOK ERTÜRK APT no:18/a BALIKESİR BANDIRMA UĞUR DAĞLAR 0266 713 36 94 0532 687 36 93

52 ISOTEM SERVİS Orta Mah. Topçukonağı Cad. No:10 Merkez BARTIN Can Mutlu 0378 227 18 28 0542 324 50 97

53 GÜNALTAYLAR SOĞUTMA S.S TOPTANCILAR SİTESİ A/5 BLOK NO:9 GECENKÖYÜ BARTIN KADİR GÜNALTAY 0378 227 56 47 0532 139 47 04

54 İKLİM SOĞUTMA TUNA MAH.HENDEK YANI CAD. DEMİR APT.NO:143 D Merkez BARTIN VOLKAN ÖZTAMUR 0530 8458345

55 HUZUR SOĞUTMA BAHÇELİEVLER MAH. 5.CAD. NO:61 Merkez BATMAN Selim Bey 0488 213 54 11 0533 310 00 15

56 BAVER PETROL PAZARYERİ MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ BULVARI NO:257 Merkez BATMAN BAVER KIZIL 0542 588 75 72 

57 PINAR SOĞUTMA BAHÇELİEVLER MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ PINAR APT ALTI NO:159 / 1 Merkez BİNGÖL Muhammed Pınar 0426 214 11 91 0543 592 85 20

58 SOLMAZ SOĞUTMA NUR CAD. HANEDAN OTEL ALTI NO:40 Merkez BİTLİS Murat Solmaz 0434 226 04 98 0537 476 50 77

59 KIZILATEŞ ENDÜSTRİYEL SARAY MAH. ORDUEVİ CAD NO:2 TATVAN BİTLİS HAKAN KIZILAĞAÇ 0507 835 82 52

60 GÜVEN TEKNİK SAHİL MAH KAZIMPAŞA CAD NO:59/A TATVAN BİTLİS GÜVEN ATEŞ 0545 641 96 58

61 DENİZ ELEKTRİK KÜLTÜR MAH.-100 KATAYOLU CAD.NO:133/B NO:Z DAİRE  NO:16 GÜZ APR. Merkez BOLU Emin Aksoy 0374 217 18 17 0532 245 45 25

62 AKÇAY BOBİNAJ Üçdibek Mah.Atabey Cad. No:35/A Merkez BURDUR Nuri Akçay 0248 234 52 46 0542 803 66 18

63 AYBER İKLİMLENDİRME KONAK MAH.UĞUZ SOKAK 16 A MERKEZ BURDUR MUSTAFA AKKAN 0248 325 23 15 0533 733 20 22

64 ARTI ENERJİ HACI İLYAS MH. GAZCILAR CELAL BAYAR CD. NO:32/A OSMANGAZİ BURSA Arif Kandaz 0224 327 19 96 0535 414 52 67

65 MARMARA SOĞUTMA KURTOĞLU MAH ÇELEBİ MEHMET BULVARI NO/11-B Yıldırım BURSA sedat bey 0224 326 43 55 0541 326 43 55

66 ALTAY İKLİMLENDİRME Sinan Bey Mah. .Murat Cad. No:44/A İnegöl BURSA Mesut Altay 0224 711 44 11 0532 405 66 36

67 GÜNGÖR TEKNİK GSP Mah. 26 Kasım Cad. No3/D Gelibolu ÇANAKKALE Ufuk Güngör 0286 566 40 99 0532 342 95 77

68 ONUR TEKNİK BOĞAZKENT MAH YELTEPE CAD 1 NOLU İŞYERİ NO:22/24A Merkez ÇANAKKALE ONUR KASAP 0545 677 52 94 

69 CİHAN TEKNİK BUĞDAY PAZARI MAH ATATÜRK BULVARI ANIL APT NO:4 Merkez ÇANKIRI CİHAT ASLAN 0376 212 29 16

70 EYMEN TEKNİK CUMHURİYET MH. KAPALI SK. NO:8/C Merkez ÇANKIRI MUSTAFA ÖZTÜRK 0376 212 15 25 0537 394 54 83

71 ZİRVE ISITMA SOĞUTMA ULUKAVAK MAH OSMANCIK CAD NO:176/A Merkez ÇORUM AHMET AKSOY 0364 224 07 24  0507 642 14 44

72 DERA KLİMA PELİTLİBAĞ MH.HÜRRİYET CD. NO:108/A PAMUKKALE DENİZLİ ALİ TARIK BABUŞCU 0258 263 99 93 0533 777 49 19

73 TEKNİK KLİMA SERVİSİ 1.Sanayi Sitesi 159 Sk.No:3 Merkez DENİZLİ Serdar Gülhan 0258 264 14 12 0536 316 54 37

74 KALKAN İKLİMLENDİRME MEZOPOTAMYA MAH MUSA ANTER CAD AYATA SİTESİ NO:36/C Kayapınar DİYARBAKIR AHMET KALKAN 0541 829 27 92

75 DOĞU TEKNİK PEYAS MAH FIRAT BULVARI TEKYA SİTESİ C BLOK NO:37 CB Kayapınar DİYARBAKIR MUHAMMED ÖZYAMAN  0538 062 68 02

76 ERKUŞ ISITMA BAĞCILAR MAH NEVROZ CAD BARAN SİTESİ A BLOK ALTI NO:4/AB BAĞLAR DİYARBAKIR MAHSUM ERKUŞ 0546 537 46 52

77 HIZLI SERVİS CUMHURİYET MAHALLESİ 1935 SK.NO:9 F Merkez DÜZCE OSMAN ÇİÇEK 0380 512 26 00 0533 310 99 96

78 KUTUP SOĞUTMA SAN TİC.LTD.ŞTİ ŞEREFİYE MH.CUMHURİYET SOK. NO:17 A-B (BOLU SATIŞ) MERKEZ DÜZCE CENGİZ BAŞIHOŞ 0380 523 46 04 0532 274 98 19

79 ŞEN ELEK.LTD.ŞTİ B. CAMİ MAHALLESİ ANAFARTALAR CADDESİ NO.16/A Keşan EDİRNE Recep Güner 0284 714 2065 0533 818 88 49 

80 GÖLEMEN ISITMA SOĞ. Uzunkaldırım Cad. Altay-4 Apt. No:25/A Ayşekadın EDİRNE Serkan Gölemen 0284 225 07 60 0533 512 51 19

81 TEKNO ELEKTRİK ŞÜKRÜPAŞA MAH.MEHMET ATABAY CAD KONAK SİTESİ D BLOK NO:14 Merkez EDİRNE İRFAN KARACA 0284 213 53 73 0530 221 69 71

82 KAYA TEKNİK EDİRNE ABDURRAHMAN MAH.ESKİ İSTANBUL CAD. AYŞE KADIN BEL.PAS.NO:121 İÇ KAPI NO:18 Merkez EDİRNE HÜSNÜ KAYA 0284 225 35 25 0534 562 90 06

83 TUNCER TEKNİK Sanayi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:82/a Merkez ELAZIĞ Sadullah Tuncer 0424 224 37 57 0539 303 25 90

84 FIRAT TEKNİK TİCARET İnönü Mah.Merkez Çarşı 5.Sk. No:63 Merkez ERZİNCAN Çetin Polat 0446 224 44 45 0532 496 76 73

85 UZMANLAR KLİMA KIZILAY MAH MEHMET BUYRUK SOK NO:8 Merkez ERZİNCAN ZÜBEYİR DEMİR 0446 224 47 24 0536 701 63 36

86 TAVLAŞOĞLU SOĞUTMA Gez Mah. Samih Kobal Cad. İnanoğlu Ap. No:20 Yakutiye ERZURUM Zeki Tavlaşoğlu 0442 238 83 83 0533 376 97 51

87 ARTI SERVİS KURTULUŞ MAH.ÜÇTOP SOK.NO:20/A Merkez ESKİŞEHİR Harun Kocakaya 0222 233 46 00 0505 962 26 92

88 ALP SOĞUTMA Boyacı Mah. Demirligane Cad. No:11/C Şahinbey GAZİANTEP Asef Alpdoğan 0342 232 91 94 0535 566 10 99

89 KARSAN SOĞUTMA SARIGÜLLÜK MH.ZÜBEYDE HANIM BLV.5/B Şehitkamil GAZİANTEP HAYRİ KİMYA 0344 339 88 01 0533 637 45 07

90 EL-PA SOĞUTMA İNÖNÜ CAD. NO:198/E (ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ALTI) Merkez GAZİANTEP AHMET YETENER 0342 220 79 69 0537 228 10 38

91 İKLİM KLİMA GAZİ MAH.ÖMER ASIM AKSOY CAD.ÖZBAKIRCI APT.NO:53/A Şehitkamil GAZİANTEP MEHMET KIYANÇİÇEK 0342 339 99 00 0532 295 11 31

92 HAK TEKNİK PEHLİVAN MAH. ÇÖLEMERİK CAD. NO:25 Merkez HAKKARİ NAZMİ YAŞAR 0543 252 23 33

93 ASEC İKLİMLENDİRME TURUNÇLU MH.SAMANDAĞ BUŞVARI A-B 145 DEFNE HATAY CEM CEBBUR 0326 232 44 66 0544 966 06 74

94 BAŞKARLAR TEKNİK BARBAROS MH. ŞHT. ERDOĞAN KARAOĞLU CD. NO:141/C Kırıkhan HATAY Hüseyin Başkar 0326 345 43 38 0532 374 50 23
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95 YÜCE SOĞUTMA ÇEKMECE MAH. UĞUR MUMCU BULVARI 39. SOKAK NO:2/A DEFNE HATAY Özcan Yüce 0326 214 65 07 0533 523 37 15

96 ÖZ ÖNCÜ ISITMA SOĞ. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:55/D ÖZKUL APT İskenderun HATAY Edip Öncü 0326 613 60 52

97 DOĞRU TEKNİK EKİNCİ MAH ÇAMLIK SOK NO:9/10 Antakya HATAY YAKUP DOĞRU 0326 227 71 25 0539 357 02 78

98 NUR İŞ ISITMA SOĞUTMA Muradiye mahallesi Pınarbaşı CAD no 63/c İskenderun HATAY KENAN AKARÇAY 0537 958 03 82 

99 ÖNDER ISITMA İSTİKLAL MAH. ATATÜRK CAD. GÜVEN SOK. NO:6 PAYAS HATAY AHMET HİLMİ ÖNDERDEN 0326 755 77 99 0542 566 23 53

100 AKTEPE SOĞUTMA AKTEPE MAH ATATÜRK CAD NO:33/4 HASSA HATAY İHSAN SEMERCİ 0536 610 14 90

101 PARLAK TEKNİK Topçular Cad. No:34 Merkez IĞDIR İbrahim Parlak 0476 227 47 51 0544 292 50 00

102 IĞDIR SOĞUTMA BAĞLAR MAH MEHMET AKİF CAD NO:57 Merkez IĞDIR EDİP EMRE ŞERİATİ 0476 226 44 41 0542 397 92 46

103 KAYA SOĞUTMA SERMET MAH 106.CAD NO:93/C Merkez ISPARTA HASAN KAYA 0246 232 32 20 0545 681 77 06

104 KAR TEKNİK PİRİ MEHMET PAŞA MAH HÜSEYİN TUFAN SOK NO:2/B SİLİVRİ İSTANBUL MUHARREM EĞRİBACAK 0212 727 38 13 0532 343 82 76

105 EREK İKLİMLENDİRME HALİL RIFATPAŞA MAH YÜZER HAVUZ SOK PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK NO:1 NO:972 ŞİŞLİ İSTANBUL HASAN EREK 0539 490 10 46

106 DERİN SOĞUTMA LTD.ŞTİ Kuloğlu Mah.Ağa Hamamı Cad. No:27 Cihangir Beyoğlu İSTANBUL Recai Derin 0212 245 35 79 0532 241 55 96

107 NAZAR SERVİS ALTINTEPE MAH.GALİPBEY CAD.CEVİZLİ SOK. NO:1/A Küçükyalı İSTANBUL Feyzullah Yılmaz 0216 388 51 92 0535 304 89 23

108 ÖZ KLİMA TİCARET MEVLANA MAHALLESİ FATİH CAD.SERHAT SK. NO:3-B ÜMRANİYE Ataşehir İSTANBUL Kemal Aydın 0216 471 27 76 0533 517 38 18

109 ÖZDEN KLİMA TALATPAŞA MH. GAZHANE CD. NO:14/A KAĞITHANE İSTANBUL BÜLENT NAYIR 0212 361 55 37 0532 431 29 30

110 YALÇIN TEKNİK Şirintepe Mah. Gümüşhane Cad. Aşiyan Sk. No:53/A Kağıthane İSTANBUL Bülent Yalçın 0212 280 86 21 0535 678 80 73

111 ÇÖZÜM SOĞUTMA ÇÖZÜMSER SOĞUTMA HAKAN ERDOĞAN MERKEZ MAH BAYRAK SOK NO:12/B Güngören İSTANBUL Hakan Erdoğan 0212 502 57 64 0532 452 10 74

112 KLİMART MÜH.LTD.ŞTİ ATAKENT MH. DADALOĞLU CAD.ALKOÇLAR APARTMANI NO:36 C Ümraniye İSTANBUL Yalçın Ongun 0216 461 12 45 0541 734 65 26

113 TABİAT KLİMA DUMLUPINAR MAH. DEMİRCİLER CAD. SEVAP SK NO:2 Ümraniye İSTANBUL Mustafa Çelik 0535 233 72 11 0535 233 72 11 

114 AVRUPA İKLİMLENDİRME Kayabaşı Mah. İstiklal Cad. No:270/B Başakşehir İSTANBUL Mümin Ercan 0212 691 07 08 0542 221 19 71

115 MEGA PLUS Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı 208.Sk. No:10 Beylikdüzü İSTANBUL Ramazan Tiryaki 0212 543 10 28 0535 594 23 98 

116 LİDER MÜHENDİSLİK Cemil Meriç Mah. İstiklal Cad. No:125 Ümraniye İSTANBUL Şahin  Karataş 0216 611 39 79 0532 599 17 97

117 AYRICA KLİMA LTD.ŞTİ Cumhuriyet Mah. Esat Paşa Cd. No:62 Üsküdar İSTANBUL Esat Ayrıca 0216 461 76 72 0506 834 75 54

118 USTAOĞLU KLİMA ZEYNEPKAMİL MAH. BALCILAR YOKUŞU NO:13/A Üsküdar İSTANBUL İSMET USTA 0216 532 60 11 0535 704 93 22

119 DAĞLI KLİMA AHMET YESEVİ MAHALLESİ İMAMIAZAM CADDEİ NO:93/A Pendik İSTANBUL UMUT DAĞLI 0216 494 15 16 0542 286 55 71

120 MONO MEKANİK BAGLARBASI MAH. INÖNÜ CAD. NO: 31 B MALTEPE İSTANBUL MURAT ŞEN 0216 594 19 99 0554 417 37 74

121 İKLİMPOİNT KLİMA DENİZKÖŞKLER MH.DR.SADIK AHMET CD. NO: 200 C AVCILAR İSTANBUL MURAT AŞAN 0212 693 10 50 0532 283 62 08

122 EGE ISI ELEMANLARI PİRİ MEHMET PAŞA MAH HÜSEYİN TUFAN SOK NO:2/B SİLİVRİ İSTANBUL EGE EĞRİBACAK 0543 906 25 07

123 ALP İKLİMLENDİRME MEHMET AKİF MAH VOLKAN SOK NO:1A/1 ÇEKMEKÖY İSTANBUL MERT AKYASAN 0546 829 37 61

124 EGE TEKNİKEL KLİMA KOZAĞAÇ MAHALLESİ 276/1 SOKAK NO:10A Gültepe İZMİR Sedat Ballık 0232 433 14 00 0532 714 07 77

125 TEKNİK SERVİS Atatürk Mah. 1023Sk No:7/A Selçuk İZMİR Bahtinur Hatipoğlu 0232 892 28 27 0542 645 21 56

126 GÜNEY ELEKTRONİK 3879 Sk. No:13  Eski İzmir Kaabağlar İZMİR Şefik Erişik 0232 271 46 86 0536 241 22 80

127 KARŞIYAKA KLİMA BAHRİYE ÜÇ OK MAHALLESİ LATİFE HANIM SOKAK NO:75/B Karşıyaka İZMİR OĞUZHAN BOYRAZ 0232 372 13 67 0549 838 19 12

128 TURA İKLİMLENDİRME ERGENE MAH YZB İBRAHİM HAKKI CD. NO:167/A BORNOVA İZMİR Cüneyt Tura 0232 782 20 72 0555 566 46 17

129 UZMAN KLİMA Atatürk Mah. Ressam Avni Arbaş Cad. No:6/D Foça İZMİR Ümit Aslan 0232 812 50 05 0542 275 18 64

130 9 EYLÜL KLİMA YİĞİTLER MAH 345 SOKAK NO:2/C BUCA İZMİR Ahmet Dönmez 0232 348 72 81 0532 394 27 18

131 AKSU İKLİMLENDİRME Anafartalar Mah. Şehit Lütfi Bingöl Cad No:4/A Ödemiş İZMİR YUSUF AKSU 0232 546 26 45 0545 678 35 55

132 TOLGA KLİMA BOZYAKA MAH.3122 SOKAK N:23/B KARABAĞLAR İZMİR TOLGA KAPAN 0232 255 17 71 0530 937 80 91

133 DENİZ TEKNİK SERVİS ALAÇATI MH.16000 SOKAK 5-A Çeşme İZMİR RIFAT DENİZ 0232 716 90 05 0554 725 32 24

134 ZİRVE TEKNİK HÜRRİYET MAH.NAMIK KEMAL CAD.NO:101/A ŞİRİNYER İZMİR HAKAN ÇALIKUŞU 0232 231 96 66 0533 268 29 00

135 ÖZKAY SERVİS PROJE OSMANGAZİ MAH.DUMLUPINAR CD.183 B BAYRAKLI İZMİR TEVFİK YARPUZ 0232 446 90 78 0532 512 76 73

136 MFG MÜH.LTD.ŞTİ Orhan Gazi Mah.Adnan Menderes Bulvarı Beyza Ap.Altı No:35/A Merkez K.MARAŞ Fatih Gürün 0344 221 11 50 0532 643 72 93

137 ÖZDEMİR ELEKTRİK Kümbet Mah.Hacı Esat Efendi Cad. No:28 Elbistan K.MARAŞ Turabi Özdemir 0344 413 13 65 0544 289 51 92

138 GEMCİ KLİMA Şekerdere Cad. Adnan Menderes Bulvarı Beyza Ap. No:35/B Merkez K.MARAŞ Ahmet Gemci 0344 223 27 60 0532 677 64 64

139 PEKER SOĞUTMA Kayabaşı Fevzi Çakmak Mah. Gül Sk. No:3/B Merkez KARABÜK Mehmet Peker 0370 415 00 35 0532 271 54 47

140 CEFAKAR MEKANİK BARIŞ MAH. BAYSAL SK. 33/C  SAFRANBOLU KARABÜK VURAL CEFAKAR 0370 725 26 20 0545 806 18 35

141 İNAN SOĞUTMA Kirişçi Mah. İbrahim Karan Cad. No:2/I Merkez KARAMAN Talip İnan 0338 214 79 44 0537 568 94 66

142 ÖZ AS SOĞUTMA ABBAS MAH MUT CAD NO:82/A Merkez KARAMAN İBRAHİM SOYSAL 0338 214 56 74 0542 690 57 79

143 YAVUZ SOĞUTMA SAN. İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad. No:171/1 Merkez KARS Ali Yavuz 0474 223 80 39 0533 339 13 91

144 DOSTELİ SOĞUTMA CUMHURİYET MAHALLESİ ARİF TAŞÇI SOKAK NO:45 Merkez KARS Ayhan Sural 0474 212 33 19 0544 248 48 61

145 BAFF GROUP TEKNİK İNÖNÜ MAH.ILGAZ SOKAK.NO:68/A Merkez KASTAMONU KENAN AKBIYIKOĞLU 0366 215 43 47 0543 946 39 18

146 ERCİYES SOĞUTMA Yeni Mah. Hülya Cad. Okur Ap. 10/A Merkez KAYSERİ Mustafa Koçer 0352 339 56 96

147 UZMAN SOĞUTMA Sahabiye Mah.Yıldırım Cad. No:8/E Kocasinan KAYSERİ Nurettin Hattatioğlu 0352 232 21 63 0532 254 66 39

148 AKIN ISI SOĞUTMA Küçük Mustafa Mah. Sokullu Cad. 15/A Melikgazi KAYSERİ Mustafa Akın 0352 336 38 52 0541 834 31 14

149 IŞIK SOĞUTMA Gürler Mah. Millet Cad. No:141/F Merkez KIRIKKALE Mustafa Işık 0318 225 25 00 0546 421 28 10

150 HEDEF İKLİMLENDİRME YENİ MAH.İSTASYON CAD. NO:16 Lüleburgaz KIRKLARELİ ÖZLEM AKCİN 0288 413 08 87 0533 369 32 28

151 ÖZCAN EREN BSH SERVİS HAMİDİYE MAH.İSTASYON CAD YILDIZ APT. NO:1/B Babaeski KIRKLARELİ ÖZCAN EREN 0288 512 32 48  0532 614 12 26

152 EFSANE ELEKTRONİK MEDRESE MAH. SEMT 58 SK. 3/4 Merkez KIRŞEHİR CEMAL YÖNLÜ 0386 212 83 48 0532 681 35 91

153 ALMEKA İKLİMLENDİRME ŞEHİTLER MAH. NEMİKA CAD. NO:14 Merkez KİLİS Ökkeş Hadi Oğuz 0348 822 22 22
0543 455 72 94
 0532 286 59 08

154 ACAR TEKNİK KADIKÖY MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ BAYCAN SOKAK NO 38/A İZMİT KOCAELİ Ömer Acar 0262 324 26 44
0543 461 75 31
0535 783 13 49

155 SEÇKİN SOĞUTMA LTD.ŞTİ Kadıköy Mah. Atatürk Cad. Güzide Apt. No:12 Merkez KOCAELİ Sibel Seçkin 0262 322 40 24

156 GEBZE KLİMA M.PAŞA MAH 713 SOKAK NO:3/A GEBZE KOCAELİ MUSTAFA ÖZSOY 0262 646 57 26 0535 529 26 83

157 UZUNARK MÜHENDİSLİK GAZİLER MH. ISSIKGÖL CD. NO:32 GEBZE KOCAELİ YAKUP AKSU 0262 642 32 64 0532 779 75 39

158 AYARSAN SOĞUTMA KUZGUN KAVAK MH. CİHANGİR CD.NO:3/A Karatay KONYA Adem Ayar 0332 352 51 52 0532 509 0090

159 ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA ESENLER MAH.KESTEL SOKAK NO:5/A Selçuklu KONYA Ahmet Ertuğrul 0332 238 33 99 0532 762 27 72

160 ETS BEYAZ EŞYA VE KLİMA SERVİSİ FERHUNİYE MAH. ALİGAV SOKAK NO:4/B Selçuklu KONYA MUHAMMET ERTUĞRUL 0332 238 33 97 0532 13039 37

161 DENİZ SOĞUTMA KAYACIK ARAPLAR MAH.ARAPLAR CAD.NO:67/A KARATAY KONYA MEHMET AKTAN 0332 246 2025 0537 276 74 86

162 ERKAN YAPI TASARIM A.MENDERES BULVARI ŞALE APT. NO:19/1 Merkez KÜTAHYA Kasım Erkan 0274 216 18 56 0532 357 56 83

163 GÖRKEM SOĞUTMA ASLANBEY MAH HALEP CAD NO:108/B BATTALGAZİ MALATYA ERDOĞAN HATUN 0554 870 95 71 

164 A.YENİ KAZANCI İKLİMLENDİRME YENİ MAHALLE MAH.MİMAR SİNAN BULVARI NO:122/A YUNUSEMRE MANİSA Berna Yenikazanci 0236 237 56 56 0541 741 19 28 

165 ÖGE MÜHENDİSLİK Kurtuluş Mah.Nazım Yavuz Cad.No:3/1 Soma MANİSA Erkan Bakır 0236 612 91 00 0535 489 24 74

166 SPİL TEKNİK SOĞUTMA ALTAY MAH.SEVİNÇ SOKAK NO:45/A Turgutlu MANİSA GÜNGÖR AKKAŞ 0236 313 13 14 0532 413 55 23

167 MGS KLİMA GÜNEŞ MAH GÜRSEL CAD ÖZ DOĞAN APT NO:150/A SALİHLİ MANİSA MURAT ACAR 0505 993 91 94 0505 993 91 94

168 MNS TEKNİK YENİ MAH ESKİ MANİSA YOLU CAD NO:155/A Turgutlu MANİSA MENSUR GÖLMEZ 0236 314 00 04 0543 609 38 32

169 ÖZ HİSAR DAY.TÜK.TİC.LTD.ŞTİ 5 EYLÜL MH. OSMAN AKÇA CD. N:98/1 ALAŞEHİR MANİSA TARIK DAKNİ 0236 653 59 03 0530511 68 19

170 ŞEYHAN SOĞUTMA Şahkulu Bey Cad. No:15 / B Kızıltepe MARDİN Ahmet Atan 0482 312 73 65 0544 482 29 61

171 ÖZ ÇİÇEK BEYAZ EŞYA Batman Yolu Üzeri Üzeri Çağdaş Lokantası Yanı Midyat MARDİN Murat Karagün 0482 464 01 59 0533 027 56 11

172 AYDIN SOĞUTMA ŞAHKULUBEY CAD ZEKO APT DÜK:2/B YENİ MAH. Kızıltepe MARDİN ABDURRAHMAN AYDIN 0544 546 86 12

173 CAN KLİMA MERKEZİ Şehit İshak Mah. Atatürk Cad. Atasayar Ap.Altı 1/C Tarsus MERSİN Hüseyin Yılmaz 0324 627 26 62 0532 408 29 70

174 ÇINAR TEKNİK SERVİS MENTEŞ MAH.2598 SOK. NO:17 Yenişehir MERSİN MESUT CİN 0324 336 1022 0507 269 19 77

175 TEKELİ SOĞUTMA MERKEZ MAH.KARANFİL SOK SEVGİ APT NO:1 Bozyazı MERSİN SEDAT GÜNEŞ 0324 851 34 14 0545 845 57 81

176 4 MEVSİM İKLİMLENDİRME BAHÇELİEVLER MAH 16.CADDE SERPİN SİTE B BLOK NO:51 Yenişehir MERSİN CEMAL KURİŞ 0507 683 61 61

177 KARACA SOĞUTMA GAZİ MAH TOROS CAD NO:27/2 SİLİFKE MERSİN SÜFYAN KARACA 0543 687 65 85

178 KOÇ İKLMLENDİRME MERKEZ MH. ÖZEL İDARE SK.NO:1/B ERDEMLİ MERSİN EMİN KOÇ 0532 579 22 08

179 YÖRÜK KLİMA KUZEYKENT MAH 31101 SOKAK NO:8/A  YENİŞEHİR MERSİN MUSTAFA TAŞ 0535 239 89 54 0535 239 89 54

180 UFUK SOĞUTMA ÇEŞMELİ MAH MERSİN CAD NO:127/C Erdemli MERSİN MAHMUT UFUK İNCE 0536 313 53 48

181 AKTİF TİCARET PORTAKAL MAH 80003 SOK NO:1/A TOROSLAR MERSİN HÜSEYİN YILMAZ 0543 834 96 44

182 ASLAN SOĞUTMA Akarca Mah. 2.Cad. 49/A Anamur MERSİN Murat Aslan 0324 814 16 17 0531 985 99 75

183 İKLİM SOĞUTMA PALMİYE MAHALLESİ 1211 SOKAK MELEK APT.C/BLOK  1/D-E Mut Mersin Fatih Alıç 0324 774 55 03 0536 705 12 97

184 AYDIN TEKNİK SOĞUTMA TEPE MAH. YENİYOL CAD. NO:48/A Z9 (İPRAGAZ YANI) Marmaris MUĞLA Ramazan Akbaba 0252 412 39 49 0536 501 72 41

185 UZMAN KLİMA TEKNİK BAHÇELİEVLER MAH.7043 SK.ANIL İŞ MERKEZİ NO:3/C Turgutreis Bodrum MUĞLA Özer Karabulut 0252 382 51 71 0532 693 53 08

186 ŞENTÜRK SOĞUTMA HACI İLYAS MAH. AVCILAR SK. NO:60  Milas MUĞLA Mehmet Emin Şentürk 0252 513 32 17 0532 504 96 26

187 AYDIN BOBİNAJ MÜŞTAK BEY MAH. RAGIP BEY CD.İBRAHİM OKYAY SK no 3 /13 Merkez MUĞLA Aydın Yayla 0252 214 58 45 0542 523 22 39

188 SİSTEM SOĞUTMA ATATÜRK CADDESİ 4. SOKAK NO:11/A Dalaman MUĞLA UĞUR KARAKURT 0252 692 26 36 0534 222 92 82
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189 TATKAR SOĞUTMA YENİ MAH.186.SOK.NO:43 YATAĞAN MUĞLA MEHMET TURAN TATAR 0252 572 77 07 0533 028 8022

190 EMEK KLİMA MENTEŞOĞLU MAH SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI NO:345/B Fethiye MUĞLA SERDAR OKULU 0252 646 71 79 0532 774 15 69

191 SEYDİKEMER SOĞUTMA CUMHURİYET MAH İNÖNÜ CAD NO:96 SEYDİKEMER MUĞLA ADEM KENDİRLİ 0543 933 03 03

192 METRO ISITMA YALIKAVAK GÖKÇEBEL İNÖNÜ CD. NO:89/A1 BODRUM MUĞLA YAŞAR SARI 0252 386 37 68 0532 313 86 74

193 BODRUMMAKEL CUMHURİYET MAH TEMEL YAPI İŞMERKEZİ ZEMİN KAT :1 Bodrum MUĞLA ÖZGÜR YAMAN 0252 317 11 66 0533 958 85 10

194 BATI İKLİMLENDİRME KARADERE MH CUMHURİYET CD N:11/2 SEYDİKEMER MUĞLA ADEM ÇALIŞKAN 0536 525 85 78

195 YAŞARLAR İKLİMLENDİRME TÜRKKUYUSU MAH. KIBRIS SEHITLERI CAD. NO: 84 Bodrum MUĞLA İLYAS YAŞAR 0540 044 48 48

196 DAMLA SOĞUTMA KAPUCUBAŞI MH. SEFERİ SK. NO:10 Merkez NEVŞEHİR Semahat İven 0384 212 17 38 0532 558 53 72

197 ERGİN BOBİNAJ SÜMER MAH YENİ SANAYİ SİTESİ 2 . BLOK NO:3 Merkez NEVŞEHİR ERGİN ÖZKAYA 0384 212 85 12 0545 218 85 12

198 DAMLA SOĞUTMA Sungur Bey Eski Müze Cad. Tümer Altı 25/A Merkez NİĞDE Serkan Yavuzkan 0388 232 01 59 0535 939 26 01

199 ASES KLİMA SERVİSİ Yeni Mah. 303.Sk. No:25/A Merkez ORDU Serdar Günlü 0452 212 18 18 0536 510 04 86

200 ATILIM TEKNİK ŞARKİYE MAHALLESİ. FATMA HATUN SOKAK. NO:47/A ALTINORDU ORDU HALUK KIR 0553 914 44 52

201 ÖZTÜRK SOĞUTMA RAUFBEY MAH MUSA ŞAHİN BULVARI NO:136 Merkez OSMANİYE MEHMET ÖZTÜRK 0328 814 55 52 0541 228 55 51

202 KAÇKAR ISITMA SOĞ.LTD.ŞTİ MERMERDELEN MAH.CUMHURİYET CAD.NO:49/A Merkez RİZE Murat Yıldız   - Zikrullah Bey 0464 223 52 52   
0542 313 35 53
0544 480 00 53

203 SARIHAN TEKNİK ENGİNDERE MH. 1 NO'LU CUMHURİYET CAD.NO:11/B Merkez RİZE Mehmet Ali Sarıhan 0464 213 39 53 0539 810 26 11

204 KLİMART CUMHURİYET MAH.BAHÇIVAN SK.NO:87 Adapazarı SAKARYA Serkan Artar 0264 274 35 80 0532 482 43 94

205 SAM-AKS SOĞUTMA ÇİFTLİK MAH METE SK KIRAN APT no:24/1 Merkez SAMSUN Köksal Rizeli 0362 231 51 11 0538 550 93 66

206 ADANUS SOĞUTMA ESENEVLER MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. NO:37/A Atakum SAMSUN ÇAĞATAY YANAR 0362 438 98 97 0532 690 40 36

207 ŞEN BOBİNAJ B. CAMİ MAHALLESİ ANAFARTALAR CADDESİ NO.16/A BAFRA SAMSUN TURAN ŞEN 0362 543 37 87 0544 543 37 87

208 BAFRA SOĞUTMA HACINABİ MAH EKMEKÇİ SOK KOCATEPE APT NO:4/A BAFRA SAMSUN SAMET YILMAZ 0541 579 64 99

209 TARHAN ELEKTRİK Yeni Mah. Cengiz Topel Cad. Onur Ap. Altı no:3a Merkez SİİRT Yılmaz Tarhan 0484 223 56 23 0542 651 20 06

210 ADA EV ALETLERİ C.KEBİR MAH.TÜTÜNCÜ SK.NO:16 Merkez SİNOP HAKAN CEZAİR 0368 26012 64 0542 247 34 46

211 GÜNEY ELEKTRİK ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO:14 Merkez SİVAS Mustafa Çopur 0346 221 26 52 0505 389 09 99

212 İSKO İKLİMLENDİRME KÜMBET MH.ZÜBEYDE HNM CD.NO:25 MERKEZ SİVAS HASAN KOÇ 0346 228 39 36 0544 527 33 66

213 HİZMET KLİMA HAMİDİYE MAH. 237. SK. SEMBOL APT. NO:6/D Merkez ŞANLIURFA Mehmet Bulut 0414 316 92 54 0542 675 5013

214 GÜNEŞ TEKNİK Yeşildirek Mah. 408 Sk. İfşatlar Ap.Altı No: 5/ C Yenişehir ŞANLIURFA Ahmet Güneş 0414 312 37 37 0542 784 18 00

215 DEMİR TİCARET KIŞLA MAH ESKİURFA CAD NO:3/D VİRANŞEHİR ŞANLIURFA VEDAT DEMİR 0542 457 90 99

216 GÜVEN TEKNİK ATATÜRK MAH. GAFFAR OKKAN CAD. NO:74 Merkez ŞIRNAK M.Kadri Bahşiş 0486 216 74 29 0542 429 39 49

217 ÇAĞDAŞ ISI DİCLE MAH BELEDİYE KARŞISI TUNCAY APT ALTI NO:9/A ŞIRNAK FARUK ÜRGEN 0542 727 72 72

218 SEDEF TEKNİK YAVUZ MAH PESTEMALCİ CAD NO:118/A Merkez TEKİRDAĞ Erkan Özkovalak 0282 261 11 27 0555 985 84 22

219 TİPİ SOĞUTMA GAZI MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. ATATÜRK CD.AZCANLAR SK. 7/A Çerkezköy TEKİRDAĞ Ebru İğdeli 0282 726 11 63 0544 226 83 26

220 TEKİRDAĞ KLİMA YAVUZ MAHALLESİ LİSE CADDESİ NO:9-C Merkez TEKİRDAĞ GÖKALP KOCAAĞALAR 0282 260 04 49 0532 435 77 07

221 AKMAN KLİMA MUHİTTİN MAH. BAĞİÇİ SK. NO:27 A ÇORLU TEKİRDAĞ MUHAMMET AKMAN 0282 652 91 81  0541 301 58 40

222 EMİN MEKANİK MAHMUTPAŞA MAH BEHZAT BULVARI NO:319/C Merkez TOKAT TURAN ŞAHİN 0545 858 79 58 

223 KALYON SOĞUTMA Gülbahar Hatun Mah. Mumcular Sk. No:11-11A Merkez TRABZON Nuh ve Musa Kalyon 0462 223 47 62 0533 330 30 47

224 ERSEN SOĞUTMA İNÖNÜ MAH.FAİK AHMET BARUTÇU CAD NO:32/A ORTAHİSAR TRABZON İSMAİL ASAN 0462 326 42 82 0537 587 99 94

225 MESUT ISITMA SOĞUTMA TOKLU MAHALLESİ İSTİKBAL SOKAK NO:4 ORTAHİSAR TRABZON AHMET MESUT GÜRSOY 0462 229 16 61 0543 297 2025

226 ÖMÜR KLİMA GÜLBAHAR Hatun Mah. Mumcular Sk. No:19A Merkez TRABZON HALİL ÖZKAN 0462 223 58 90 0 544 855 08 35

227 GÜLTEKİN TEKNİK ATATÜRK MAH ELAZIĞ YOLU ENDER YAPI KOOP. D BLOK NO:5 Merkez TUNCELİ ULAŞ GÜLTEKİN 0428 212 62 43 0536 228 96 13

228 KLİMACI ÖZGÜR DÖNMEZ FEVZİ ÇAKMAK MH. HALİL KAYA GEDİK BULV.N:162 Merkez UŞAK Özgür Dönmez 0276 216 83 63 0544 885 99 77

229 KESKİN ISITMA SOĞUTMA İSTASYON MAH 2082 SOK NO:4/1 EŞME UŞAK ENES KESKİN 0537 945 53 70

230 ÖZ-DE TEKNİK ŞEREFİYE MAH.MİLLİ EGEMENLİK CAD NO:15/A İPEKYOLU VAN ORHAN DENİZ 0532 673 73 30

231 ÖZKA TEKNİK ORDU CAD. ÖĞRETMEN EVİ BİTİŞİĞİ Merkez VAN MURAT ÖZKAÇMAZ 0432 214 34 01 0532 662 36 48

232 TEKNİKEL KLİMA İstanbul Cad. Bora Sk. 17/A Merkez YALOVA Yakup Akbulut 0226 813 55 15 0532 502 55 67

233 KADİFEKALE TEKNİK A.nohutlu Mah. Emniyet Cad. Geçit Sk. Koç Ap. No:1 Merkez YOZGAT İbrahim Kadifekale 0354 217 25 75 0505 678 05 17

234 ORTAKLAR TEKNİK MİTHATPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD.DEVREN KETENCİ İŞ HANI KAT:2 NO:17/224 Merkez ZONGULDAK İSMAİL GÜNAYDIN 0372 222 02 23 0541 741 0067

235 İLHAN MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH.ŞEHİT RIDVAN SOK. NO:33 EREĞLİ ZONGULDAK ERAY İLHAN 0372 333 01 00 0533 372 75 77

236 ERBUZ SOĞUTMA Müftü Mah.Ruhi Cöbekoğlu Bulv.No:2 EREĞLİ ZONGULDAK UĞUR TUNALI 0372 316 21 40 0532 375 40 80
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OAC İKLİMLENDİRME A.Ş. 
Merkez - Satış Sonrası Hizmetler
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Kağıthane
İstanbul-Türkiye T  +90 212 297 2222  
F  +90 212 297 9702  info@oac.com.tr  
servis@oac.com.tr  oac.com.tr

Depo 

Çakmaklı Mh. Kıdem Sk. No:3 B/2 
Büyükçekmece-İstanbul 
T +90 212 886 1845  
F +90 212 886 2672 
depo@oac.com.tr 

Akdeniz Bölge 
T +90 533 207 7707  
antalya@oac.com.tr 

Ege Bölge 
T +90 533 207 7710
izmir@oac.com.tr

Çukurova Bölge
Güneydoğu And. Bölge
T +90 533 207 7718
adana@oac.com.tr

İç Anadolu - Karadeniz
Doğu Anadolu Bölge
T +90 533 207 7713
ankara@oac.com.tr

B a s k ı  h a t a l a r ı  v e  u n u t m a  m ü s t e s n a  o l u p ,  ü r e t i c i  f i r m a  g ö r ü n ü m  v e  t e k n i k  d eğ e r l e r d e  d eğ i ş i k l i k  y a p m a  h a k k ın ı  s a k l ı  t u t a r.
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